
有機フッ素化合物（PFHxS)検査結果

要検討項目

暫定目標値は設定なし (ng/L)

検査項目 原 水 浄 水 浄 水

PFHｘS 令和 4 年 5 月 9 日 (-)

〃 令和 4 年 6 月 6 日 26 (-)

〃 令和 4 年 8 月 1 日 25 (-)

〃 令和 4 年 11 月 7 日 24 (-)

〃 令和 5 年 2 月 6 日 24 (-)

〃 令和 5 年 5 月 9 日 33 1 (-)

〃 令和 5 年 8 月 1 日 34 (-)

〃 令和 5 年 11 月 7 日 32 (-)

〃 令和 6 年 2 月 6 日 58 (-)

〃 令和 6 年 5 月 8 日 33 (-) (-)

〃 令和 6 年 8 月 6 日 38 (-)

〃 令和 6 年 11 月 5 日 37 (-)

〃 令和 7 年 2 月 4 日 27 (-)

〃 令和 7 年 5 月 19 日 (-)

〃 令和 7 年 8 月 12 日 (-)

※豊山配水場は配水停止中です。

※師勝配水場は井戸取水ポンプ故障のため停止中です。
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