
有機フッ素化合物（PFOS・PFOA)検査結果

水質管理目標設定項目

暫定目標値　５０ng/L (ng/L)

検査項目 原 水 浄 水 浄 水

PFOS・PFOAの合計 令和 3 年 3 月 17 日

〃 令和 3 年 4 月 16 日 76 6 (-)

〃 令和 3 年 9 月 14 日

〃 令和 3 年 12 月 14 日 100 (-)

〃 令和 4 年 3 月 8 月

〃 令和 4 年 5 月 9 日 (-)

〃 令和 4 年 6 月 6 日 97 (-)

〃 令和 4 年 8 月 1 日 100 (-)

〃 令和 4 年 11 月 7 日 85 (-)

〃 令和 5 年 2 月 6 日 92 (-)

〃 令和 5 年 5 月 9 日 85 (-) (-)

〃 令和 5 年 8 月 1 日 100 (-)

〃 令和 5 年 11 月 7 日 100 (-)

〃 令和 6 年 2 月 6 日 150 (-)

〃 令和 6 年 5 月 8 日 77 (-) (-)

〃 令和 6 年 8 月 6 日 86 (-)

〃 令和 6 年 11 月 5 日 84 (-)

〃 令和 7 年 2 月 4 日 69 (-)

※豊山配水場は配水停止中です。

※（－）の検査結果は、定量下限値(5ng/L)未満です。

※定量下限値とは、正確に検査できる最小値のことです。

中央配水場

検査日 原 水 原 水 原 水 原 水 原 水
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